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Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
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DE Schutzleiterverbindung ist bei FR Vérifier lors du montage la connection IT  Collegamento di messa a terra è da EN Earthing conductor connection 
Montage zu prüfen.  de la terre.  verificare al momento del montaggio.  needs to be checked before mounting. 
Für die Installation und für den Pour l'installation et le Per l'installazione e il For the installation and the 
Betrieb der Leuchten sind die  fonctionnement des luminaires,  funzionamento degli apparecchi  operation of the luminaires, please 
Sicherheitsvorschriften vor Ort il est impératif de respecter les normes de  sono da osservare le norme di note the safety instructions on site. 
zu beachten.  sécurité en vigueur. sicurezza vigenti in loco. 

EL > Für Notlicht-Leuchten sind 11-polige  EL > Pour les luminaires de secours, on EL > Per gli apparecchi dell'illuminazione  EL > For emergency lighting luminaires, 
Tragschienen zu verwenden. utilise un rail porteur à 11 broches.  di emergenza si devono usare i profili di 11-pin support rails must be used. 

supporto a 11 poli. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 
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Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 
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9 SCHALTBILDER | WIRING DIAGRAMS | SCHEMA DI 
COLLEGAMENTO ELETTRICO | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
Standardbetrieb mit 1-Kanal-Bewegungsmelder | Standard 
operation with 1-channel motion detector | Funzionamento 
standard del sensore di movimento con 1 canale |  
Fonctionnement normal avec détecteur de présence 1 canal

Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen

PD9-1C

PD9-1C

PD9-1C-GH

PD9-1C-GH

22 - 30mm

166 mm
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Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb
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Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb
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Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen

PD9-1C

PD9-1C

PD9-1C-GH

PD9-1C-GH
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1)

2)

Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen

PD9-1C

PD9-1C

PD9-1C-GH

PD9-1C-GH

22 - 30mm
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Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen
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PD9-1C
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1) Nachlaufzeit „Licht“ | Follow-up time „Light“ | Tempo di 
spegnimento dell‘inserto  | Temporisation à l‘extinction de la lumière
Die Nachlaufzeit kann von 30 Sek. bis 30 Min. eingestellt werden. |  
The overrun time can be set from 30 sec. to 30 min. |    
Il tempo di spegnimento (dopo l‘ultima rilevazione di 
movimento) può essere impostato da 30 secondi a 30 minuti. |  
La temporisation à l‘extinction peut être réglée entre 30 sec. et 30 min.

Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der Helligkeit für 1 Sek. 
EIN, danach für 2 Sek. AUS.  |  Each movement switches the light ON for 1 sec. 
| La rilevazione di qualsiasi movimento fa accendere la luce per 1 secondo 
e successivamente la fa spegnere per 2 secondi, indipendentemente dalla 
luminosità. |  Tout mouvement déclenche l’allumage du luminaire pendant 1 
seconde et l’extinction après 2 secondes, quelle que soit l’intensité lumineuse.

2) Helligkeit | Brightness | Luminosità | Luminosité
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem 
Drehregler können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden. | The brightness 
setpoint can be set between approx. 10 and 2000 lux. Any brightness setpoint can be 
set with the rotary control. | Il livello di luminosità può essere regolato a piacimento 
da 10 a 2000 lux. Tramite l‘apposita manopola può essere impostato qualsiasi valore 
di luminosità. | La valeur de consigne peut être réglée entre env. 10 et 2000 Lux. Avec 
le bouton rotatif de réglage, les valeurs de consigne peuvent être librement définies.

DEMONTAGE | REMOVAL | SMONTAGGIO | DÉMONTAGE5
1 2

6
Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen
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Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen
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Nighttime operation |  Funzionamento notturno | Mode nuit

Daytime operation |  Funzionamento diurno | Mode jour
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Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Var.1 

 
 
 
 
 

Var.2 
 
 
 
 
 

Var.3 

V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 

1 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 

5 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 

1 

TRAQ...INS...ONF 

30 
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PE 

sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Var.1 

 
 
 
 
 

Var.2 
 
 
 
 
 

Var.3 

V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 

1 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 

5 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 
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TRAQ...INS...ONF 
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PE 

sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Var.1 

 
 
 
 
 

Var.2 
 
 
 
 
 

Var.3 

V 1 
PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 

PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 
TRAQ EQP INS SENS 

295...ONF...MSENTO5M 
Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 

1 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 

5 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 
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TRAQ...INS...ONF 

30 
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1 30 
TRAQ...INS...ONF TRAQ...INS...ONF 
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L3 LSS/MCB L3 
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PE 

sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Var.1 

 
 
 
 
 

Var.2 
 
 
 
 
 

Var.3 

V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 

1 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 

5 
TRAQ EQP INS SENS 295 

...ONF...MSENTO5M 
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TRAQ...INS...ONF 

30 
 
TRAQ...INS...ONF 
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5 
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1 30 
TRAQ...INS...ONF TRAQ...INS...ONF 
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N N 
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L3 LSS/MCB L3 
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PE PE 
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L2 
L3 
 

PE 

sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 

3 
N 

1 
2 

3 
N 

1 
2 

3 
N 

1 
2 

10
21

.1
46

3 
/ 5

1.
02

1.
13

-E
 /

 0
1.

20
22

 

Traq Equip - Sensor strip ON/OFF, up to 5m 

1 /2 

 

 

IV 

2 

3 6 
8 

1 
4 5 

7 

Montageanleitung  Instructions de montage  Istruzioni di montaggio  Mounting instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Var.1 

 
 
 
 
 

Var.2 
 
 
 
 
 

Var.3 

V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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sol. 
2,5mm² 

DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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V 1 PIR ON / OFF, bis 5m Montagehöhe 
PIR ON / OFF, up to 5m mounting height 

TRAQ EQP INS SENS 
295...ONF...MSENTO5M 

Sensor On / Off Anzahl Sensoren 
Capteur On / Off Nombre de capteurs 
Sensore On / Off Numero di sensori 

On / Off sensor Number of sensors 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

PD9 S1 360 LC max. 5 x PD9 S1 360 LC 

Standard (L2) 
Default (L2) 

Anzahl Betriebsgeräte mit LSS 16A B Typ 
Nombre d'appareillages 
avec disjoncteur 16A type B 

Betriebsgerät  Anzahl On/Off Betriebsgeräte Numero di alimentatori elettronici 
Appareillage Nombre d'appareillages On / Off  con interruttore 16A tipo B 

Alimentatore elettronico  Numero di alimentatori elettronici On / Off Number of operating devices 
Operating device Number of On / Off operating devices  with MCB 16A B Type 

TCI MP80/500 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP50/350 SLIM (50W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

TCI MP80/350 SLIM (80W) max. 26 / Sensor Typ max. 30 

Für Erweiterung Phase (L3) einspeisen 
For expansion feed phase (L3) 
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DE Das System ermöglicht eine Einspeisung von max. 2 Phasen. 
Standardeinspeisung erfolgt über Phase L2. 

FR Le système permet une alimentation de max. 2 phases. 
L'alimentation standard se fait par la phase L2. 

IT  Il sistema permette un'alimentazione di max. 2 fasi. 
L'alimentazione standard avviene attraverso la fase L2. 

EN The system provide a supply for max. 2 phases. 
Standard supply through phase L2. 
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Sensor ON/OFF

Lichteinsatz | light insert 
| Inserto luminoso | Insert 
lumineux

Sensor | sensor | 
sensore | senseur

L1
L2
L3
N

L1N L‘=L2 N L2

LSS 10A B LSS 13A B LSS 16A B

25W  HE 1137mm max. 20 max. 26 max. 33

40W MO 1137mm max. 15 max. 19 max. 24

61W HO 1137mm max. 13 max. 17 max. 22

37W HE 1696mm max. 20 max. 26 max. 33

60W MO 1696mm max. 15 max. 19 max. 24

92W HO 1696mm max. 13 max. 17 max. 22

49W HE 2255mm max. 15 max. 19 max. 24

80W MO 2255mm max. 15 max. 19 max. 24

122W HO 2255mm max. 7 max. 9 max. 12

Anzahl Betriebsgeräte mit Typ | Number of operating devices with 
type | Numero di alimentatori elettronici con interruttore tipo | 

Nombre d' appareillages avec disjoncteur type
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HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0, 
M: office@moltoluce.com

610- Trail Sensor REV 00.1| 14 | 04 | 20233 / 3

DE 							     
Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n unter Berück-
sichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweise und aller für den jeweiligen Anwendungs-
bereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen.  Der Hersteller übernimmt keine Haftung für 
Schäden die durch unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme entstehen.
Bevor das Betriebsgerät der Leuchte/n an das Netz angeschlossen wird, muss der LED-Stromkreis 
immer geschlossen sein.
Der vorgesehene Anwendungsbereich und die Montageart der Leuchte muss entsprechend den 
Vorgaben eingehalten werden. Nach erfolgter Montage ist die sichere Befestigung der Leuchte/n zu 
überprüfen.
Energieeffizienzklasse siehe Datenblatt.
Vor jedem Leuchtmittelwechsel und vor allen sonstigen Arbeiten an der Leuchte (z.B. Reinigung) ist 
die Netzspannung der Leuchte aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die Leuchte und das Leucht-
mittel vollständig abkühlen lassen um Verbrennungen durch ein heißes Leuchtmittel zu vermeiden!
Die Montagehinweise des Leuchtmittelherstellers sind beim Einsetzen, Wechseln und Betreiben der 
Leuchtmittel einzuhalten. 
LEDs sind wartungsfreie, empfindliche elektronische Bauteile die durch unsachgemäße Behandlung 
beschädigt oder zerstört werden können! Während der Arbeiten an der Leuchte unbedingt eine 
direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche vermeiden.
Verwenden Sie Textilhandschuhe, um bleibende Fingerabdrücke zu vermeiden. Verwenden Sie ein 
weiches, leicht feuchtes Tuch (z.B. Mikrofasertuch) möglichst ohne Reinigungszusatz. Bei Ver-
wendung von Reinigungszusätzen, muss die Verträglichkeit sichergestellt werden. Testen Sie den 
ausgewählten Reinigungszusatz an einer kleinen Stelle, die später nicht zu sehen sein wird. Die 
Leuchte/n mit mäßigen Druck abwischen. 
Reflektoren/Linsen immer von oben nach unten abwischen. Die Reinigung im Ultraschallbad ist nicht 
zulässig.
Für die Reinigung des Reflektors/der Linse empfehlen wir einen weißen, sauberen Textilhandschuh 
oder ein Mikrofasertuch zu verwenden. Die Reflektoren mit mäßigen Druck abwischen.
Bei nachträglichen Änderungen oder Umbauten an der Leuchte übernimmt die Molto Luce GmbH 
keine Haftung auf das Produkt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem 
Hersteller.
Die Molto Luce GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Irrtümer oder Druckfehler.
Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten 
stellen wir jederzeit unter www.moltoluce.com zur Verfügung.
Diese Montageanleitung für allfällige Wartungsarbeiten gut aufbewahren!

EN							     
Mounting and commissioning of the luminaire/s may only be performed by authorized personnel, in 
accordance with this mounting instructions, safety instructions and any standards and regulations 
applicable to the respective area of application. The manufacturer does not take any responsibility 
for damages caused by faulty mounting and commissioning.
Close the LED circuit before connecting the control gear of the luminaire/s with the power supply.
The intended scope of application and the method of mounting the luminaire must be complied 
with in accordance with the specifications. Check the secure fastening of the luminaire/s after its 
mounting.
Energy efficiency class see data sheet.
Switch off the supply voltage before replacing any illuminants as well as before performing any other 
works on the lamp (e.g. cleaning). 
Wait until lamp and illuminant have completely cooled off to avoid burns caused by hot illuminant.
Please observe mounting instruction of the illuminant manufacturer when inserting, replacing and 
operating illuminants.
LEDs are maintainance-free electronic components that can be damaged or destroyed through inap-
propriate handling! During operations of the luminaire/s avoid touching the LED light emitting surface.
Use textile gloves to avoid permanent fingerprints. Use a soft, slightly damp cloth (e.g. microfibre 
cloth), preferably without cleaning additives. If cleaning additives are used, compatibility must be 
ensured. Test the selected cleaning additive in a small area that will not be visible later. Wipe the 
lamp(s) with moderate pressure. 
Always wipe the reflectors/lenses from top to bottom. Cleaning in the ultrasonic bath is not permit-
ted.
For cleaning the reflector/lens, we recommend using a white, clean textile glove or a microfibre cloth. 
Wipe the reflectors with moderate pressure.
For any subsequent changes or modifications of the luminaire, Molto Luce GmbH is not liable for the 
product and lead to an extinction of the manufacturer‘s warranty.
Molto Luce is not liable for any errors and misprints.
We have the right to change/modify our products at any time.  Current facts please find on www.
moltoluce.com. 
Keep well this mounting instructions for any future maintanance!

IT							     
Solo personale specializzato autorizzato può installare e mettere in servizio l‘apparecchio, secondo 
l‘applicazione delle presenti istruzioni di installazione, quelle di sicurezza e tutte le norme e le 
normative applicabili per il suddetto campo di applicazione. Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per danni causati da installazione o messa in funzione non congruenti alle istruzioni di 
installazione e di montaggio. 
Classe di efficienza energetica vedi scheda tecnica.
Prima che il dispositivo operativo dell‘apparecchio sia collegato alla rete, il circuito LED deve essere 

sempre chiuso. 
L‘ambito di applicazione previsto e il metodo di montaggio dell‘apparecchio d‘illuminazione devono 
essere rispettati conformemente alle specifiche indicate. Dopo l‘installazione, è necessario control-
lare il fissaggio in sicurezza degli apparecchi di illuminazione.
Prima di sostituire la lampadina e prima di qualsiasi altra operazione sull‘apparecchio (ad es. pulizia), 
la tensione di rete dell‘apparecchio deve essere disattivata per motivi di sicurezza. 
Lasciare raffreddare completamente la lampada per evitare scottature causate dal riscaldamento 
dell‘apparecchio.
Le istruzioni di installazione del produttore devono essere rispettate durante l‘installazione, la 
sostituzione e l‘uso delle lampade. 
Utilizzare guanti tessili onde evitare impronte digitali permanenti. Utilizzare un panno morbido e 
leggermente umido (ad es. panno in microfibra), preferibilmente senza additivi detergenti. Qualora 
si utilizzino additivi detergenti, è necessario accertarsi della loro compatibilità. Testare l‘additivo di 
pulizia selezionato in una piccola area non visibile. Pulire la lampada / le lampade con una pressione 
moderata. 
Pulire sempre i riflettori/lenti dall‘alto verso il basso. Non è consentita la pulizia nella bagno ultraso-
nica.
Per la pulizia del riflettore/lente, si consiglia di utilizzare un guanto tessile pulito bianco o un panno 
in microfibra. Pulire i riflettori con una pressione moderata.
I LED non richiedono manutenzione, i componenti elettronici sensibili possono essere danneggiati o 
distrutti a causa di un uso improprio! Evitare di toccare l‘area di uscita della luce LED mentre si lavora 
sull‘apparecchio.
In caso di successive modifiche o miglioramenti all‘apparecchio, Molto Luce GmbH non si assume 
alcuna responsabilità sul suddetto prodotto. Ciò comporta la perdita della garanzia nei confronti del 
produttore. 
Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
Informazioni aggiornate si trovano su www.moltoluce.com.
Conservare attentamente queste istruzioni di montaggio per eventuali interventi di manutenzione 
futuri.

FR							     
L‘installation et la mise en service du luminaire doivent uniquement être effectuées par un électricien 
agréé, conformément à la présente notice de montage, aux consignes de sécurité et aux normes et 
directives applicables au domaine d‘application concerné. Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages résultant d‘une installation ou d‘une mise en service inappropriée.
Le circuit LED doit absolument être fermé avant le raccordement du luminaire au réseau électrique.
Le domaine d‘application et le mode de montage du luminaire doivent respecter les spécifications 
fournies. Après l‘installation, vérifiez que les luminaires sont bien fixés.
Classe d‘efficacité énergétique : voir la fiche technique.
Pour des raisons de sécurité, coupez la tension d‘alimentation du luminaire avant toute interven-
tion (remplacement de la source lumineuse, nettoyage etc.). Attendez que le luminaire et la source 
lumineuse aient complètement refroidi pour éviter tout risque de brûlure ! Les instructions de la 
notice de montage du fabricant doivent être respectées lors de l‘installation, du remplacement et de 
l‘utilisation du luminaire. 
Les LED ne nécessitent pas d‘entretien. Ce sont toutefois des composants électroniques sensibles 
pouvant être endommagés ou détruits en cas d‘utilisation ou de manipulation inappropriée ! Lors de 
la manipulation du luminaire, évitez tout contact direct avec la surface d‘émission de la LED.
Utiliser des gants en textile pour éviter les empreintes digitales permanentes. Utilisez un chiffon doux 
et légèrement humide (par ex. un chiffon en microfibres), de préférence sans additifs de nettoyage. 
Si des additifs de nettoyage sont utilisés, leur compatibilité doit être vérifiée. Tester l‘additif de 
nettoyage choisi sur une petite surface qui ne sera pas visible par la suite. Nettoyer la (les) lampe(s) 
à pression modérée. 
Nettoyez toujours les réflecteurs/objectifs de haut en bas. Le nettoyage dans la bande ultrasonore 
n‘est pas autorisé.
Pour le nettoyage du réflecteur/lentille, nous recommandons d‘utiliser un gant textile blanc propre ou 
un chiffon en microfibre. Nettoyer les réflecteurs avec une pression modérée.
En cas de modification ou de transformation ultérieure du luminaire, Molto Luce GmbH décline toute 
responsabilité. Il en résulte une perte de garantie.
La société Molto Luce GmbH décline toute responsabilité en cas d‘erreurs ou de fautes d‘impression.
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à nos produits à tout moment. Les informa-
tions actuelles sont disponibles sur www.moltoluce.com/. 
Conservez cette notice de montage pour les travaux de maintenance futurs.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Stromschlags! Netzspannung trennen.
Caution, risk of electric shock! Switch off the power supply.
Attenzione, rischio di scossa elettrica! Disconnettere la tensione di rete.
Attention : risque de choc électrique ! Couper la tension d‘alimentation.
Handschuhe tragen!
Use gloves!
Indossare i guanti!
Portez des gants !
Schutzklasse 1: Leuchte/n mit Schutzleiteranschluss
Protection class 1: lights with protective conductor connection
Categoria di protezione 1: lampade con attacco conduttore di protezione
Classe de protection 1 : luminaire avec prise de terre

IP 20
Schutzart
protection class
classe di protezione
classe de protection
Konverter durch Fachpersonal austauschbar
Replaceable control gear by a professional
Il convertitore può essere sostituito da personale qualificato
Le convertisseur peut être remplacé par du personnel qualifié
LED nicht berühren!
Do not touch the LED!
Non toccare il LED!
Ne pas toucher la LED !
Stromschienenleuchte
Track luminaire
Proiettore da binario
Luminaire pour rail
Hinweis
note
note
note
richtig
right
esatto
correct
falsch
false
errato
in correct
Nicht in den Hausmüll werfen!
Do not dispose with domestic refuse!
Non gettare nei rifiuti domestici!
Ne pas jeter avec les ordures ménagères !

X

12 AUSGRENZEN VON STÖRQUELLEN | EXCLUDING SOURCES OF 
INTERFERENCE | ESCLUSIONE DI INTERFERENZE | RÉDUCTION 
DES SOURCES DE PERTURBATIONS

too large, or if areas are covered that should not be monitored, the range can be 
reduced or restricted as required using the enclosed cover clips.  | Se il raggio d‘azione 
del LUXOMAT® PD9-1C-DE fosse troppo ampio, oppure venissero rilevate anche aree 
non desiderate, è possibile ridurlo o limitarlo tramite gli appositi accessori (clip di 
copertura). | Les clips de recouvrement livrés permettent de réduire ou de limiter la zone 
de détection du LUXOMAT® PD9-1C-DE selon les besoins notamment si celle-ci est trop 
grande, ou si des zones couvertes par le détecteur ne doivent pas être prises en compte.

Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. -Präsenzmelder PD9-1Kanal-(GH)-DE

1. Montagevorbereitung 
 
Arbeiten an elektrischen Anlagen dür-
fen nur von Elektrofachkräften oder von 
unterwiesenen Personen unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
entsprechend den elektrotechnischen 
Regeln vorge nommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei 
schalten! 

2a.  Montage

Nach Stromanschluß durch-
läuft der LUXOMAT® PD9-1C 
(-GH) einen Selbstprüfzyklus 
von 60Sek. (LEDs blinken).

2c. Selbstprüfzyklus

B.E.G. LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE

Der Melder wurde 
speziell für den Einbau 
in abgehängte Decken 
entwickelt. 

In der Decke muß zuerst 
eine runde Öffnung mit 
ca. 34mm Durchmesser 
erstellt werden. 

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel, 
gemäß Farbcodierungen (siehe Punkt 2b), mit dem 
Leistungsteil über RJ11-Stecker verbinden. Dazu 
mit Hilfe der Schrauben das Leistungsteil öffnen 
und anschließend wieder schließen. Danach erst 
das Leistungsteil durch die Bohrung in die Decke 
schieben und den Sensor gemäß Zeichnung in der 
Decke befestigen.

2b.  Anschlussklemmen

9. Erfassungsbereich

Falls der Erfassungsbereich des 
LUXOMAT® PD9-1C(-GH)-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, kann 
mit den beiliegenden Abdeck-
clips der Bereich nach Bedarf 
reduziert bzw. eingeschränkt 
werden.

3.  Ausgrenzen von  
Störquellen

Typ RAL9010 RAL9006

PD9-1C-DE 92902 92903

PD9-1C-GH-DE 92934 92935

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb  92199
Abdeckring für PD9 weiß 92238
Abdeckring für PD9 Edelstahl-Optik 92237
Abdeckring für PD9 anthrazit 92235
Blind GH weiß 33207

6. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

7. Technische Daten

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels 
Telefonstecker RJ11

Spannung: 230V~ ±10%
Leistungsaufnahme: < 1W
Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II / CE
Einstellungen:  manuell mit Potentiometern
Lichtwerte: 10 - 2000Lux
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
PD9-1C-DE  sitzend 2,50m / tangen-

tial 10m / frontal 6m
PD9-1C-DE-GH-FC max. Ø 5,40m
Empfohlene Befestigungshöhe: 
PD9-1C-DE  2 - 3m 
PD9-1C-GH-DE 5 - 10m
• Kanal 1 für Lichtschaltung
Kontaktart:  Schließer/NO - 

mit vorlaufendem  
Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung:  1000W, cosϕ=1 /  
  500W, cosϕ=0,5

Zeiteinstellung: 30s - 30Min. / Test
Abmessungen 
PD9-1C-DE Ø 45 x H 12mm
PD9-1C-GH-DE Ø 45 x H 40mm
Leistungsteil L165 x B 24 x H 24mm

 Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die  
EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

8. Fehlerursachen

1.  Die angeschlossene Lampe schaltet nicht 
Die Lampe ist defekt:

Glühlampe ersetzen
Keine Netzspannung vorhanden:

Die Sicherung der Unterverteilung überprüfen
Die Einschaltschwelle des Dämmerungsschalters ist nicht 
korrekt eingestellt:

Schwelle mit Drehregler korrigieren
Die Linse des Sensorteils ist beschmutzt:

Linse reinigen
2.  Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein,  

oder die Reichweite ist zu klein:
Der Detektor ist zu hoch montiert:

Siehe Tabelle Befestigungshöhe. Gegebenenfalls 
Befestigungshöhe korrigieren.

3.  Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet
Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:

Wärmequelle entfernen. Das korrekte Funktionieren 
des LUXOMAT® PD9-1C(-GH) durch Abdecken der 
Fresnel-Linse kontrollieren. Nach Ablauf der einge-
stellten Nachlaufzeit muß der PD9-1C(-GH) das Licht 
ausschalten.

Der LUXOMAT® PD9-1C(-GH) liegt parallel zu einem 
Schalter, der manuelles Einschalten des Lichts ermöglicht:

Gegebenenfalls Schaltung korrigieren
4.  Ungewolltes Einschalten des Lichtes
Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:

Auf Gegenwart von Tieren, Heizkörpern und Lüftern 
achten

1 Quer zum Melder gehen
2 Frontal zum Melder gehen
3 Kleinere Bewegungen

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

5.  Abmessungen
Nachlaufzeit „Licht“
Die Nachlaufzeit kann von 30Sek. bis 30Min.  
eingestellt werden. 
Symbol : Impuls < 1Sek.

Symbol TEST: Testbetrieb 
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der 
Helligkeit für 1Sek. EIN, danach für 2 Sek. AUS.

Helligkeit
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 
2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler 
können beliebig Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol : Nachtbetrieb

Symbol :  Tag-/ Nachtbetrieb

 4. Inbetriebnahme / Einstellungen

PD9-1C

PD9-1C

PD9-1C-GH

PD9-1C-GH

22 - 30mm

166 mm

24 mm

24 mm

45

25 

12
16

45

24

25 

16

Zeit

30
12

8642
1min

30sec 2000
1200

600
200

Lux
TEST

TIME LUX

Zeit

30
12

8642
1min

30sec 2000
1200

600
200

Lux
TEST

TIME LUX

NL'L

360°
5,40 m

5,40 m

RJ 9,00 m

34mm

11

2

D

10 m
6 m

4 m

10 m
360°

2,50 m RJ

3

Falls der Erfassungsbereich 
des LUXOMAT® PD9-1C-DE 
zu groß ist, oder Bereiche 
abgedeckt sind, welche nicht 
überwacht werden sollen, 
kann mit den beiliegenden 
Abdeckclips der Bereich 
nach Bedarf reduziert bzw. 
eingeschränkt werden. |  If 
the detection range of the 
LUXOMAT® PD9-1C-DE is too 


